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Klimaatakkoord
Klimaatakkoord 2015 (Parijs)

Energieagenda 2016

Klimaatwet 2018

Energie- en Klimaatplan ingediend bij
EuropeseComissie 2019

49% CO2 reductie in 2030

95% CO2 reductie in 2050

Energiebesparing is
CO2-reductie door 
‘vermeden uitstoot
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EU

NL

Gemeente

Vrije keuze

EPBD:
Energy Performance of
Buildings Directive

EPBD

RES

EU

NL

Gemeente

Vrije keuze 

RES-directive:
Renewable Energy Sources
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Energiebesparingsplicht: 
erkende maatregelen

Informatieplicht Energielabel C
kantoren

Streefdoel FF 55

Start 
Aardgasvrij 

maken

Eindnorm 95% 
CO2 reductie 

Bestaande bouw

Nieuwbouw Invoering BENG Invoering ENG

Beleid NL 

Van Energie Index naar de NTA 8800      

5

6



4/5/2023

7

Details  

EP 2 in kWh/m² per jaar
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BENG indicatoren 

Nieuwbouw Bestaande bouw

BENG 1

BENG 2   BENG 2

BENG 3

Omgevingsvergunning Energielabel

eisen indicator

BENG eisen 

BENG-eisen voor utiliteitsgebouwen

Energiebehoefte

BENG 1 

kWh/m² per jaar

Primair 

energiegebr

uik BENG 2

kWh/m² per 

jaar

Aandeel 

hernieuwbaar 

BENG 3 [%]

Kantoren Als/Ag ≤ 1,8

Als /Ag > 1,8

≤ 90

≤ 90 +30 * (Als/Ag -1,8)

≤ 40 ≥ 30

Onderwijs Als/Ag ≤ 1,8

Als /Ag > 1,8

≤ 190

≤ 190 + 30 * (Als/Ag -1,8)

≤ 70 ≥ 40

Gezondheidszo

rg met 

bedgebied 

(ziekenhuizen)

≤ 350 kWh/m2 ≤ 130 ≥ 30
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(d

+ tapwater
+ hulpenergie
+ (gedeelte) ventilatie
+ verlichting
+ rendementsverlies

-/-

=
Verlichting

Be- en 
ontvochtiging

BENG 1, 2 en 3

Tot zover..
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